Universidad de Jaén

DATOS DEL CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN (medido en metros cubicos)

GERENCIA

2.017

contrato ’ dnterior consumo total

Cam pus 019730 CAMPUS 1: Avda. Antonio Pascual Acosta 22.901 20.467 11,9% 27,3%

, 024023 CAMPUS 2: Ctra. Madrid, Hogar Infantil 755 499 51,3% 0,9%

Jaén 024038 CAMPUS 3: Ctra. Madrid (D1) 35.876 34.548 3,8% 42,7%

Subtotal Campus Jaén 59.532 55.514 7,2% 70,8%

056825 Polideportivo Jaén 6.820 5.510 23,8% 8,1%

056826 Residencia Domingo Savio 9.879 8.294 19,1% 11,8%

087476 Edificio Magisterio (Abastecimiento) 919 550 67,1% 1,1%
Resto de 087478 Edificio Magisterio (Red contraincendios) 1 15
049348 Almacén Pog. Olivares 31 5
contratos 085477 Avda. Andalucia 0 0
079580 Patrocinio Biedma, 2, 7-A 69 46
079581 Patrocinio Biedma, 2, 7-B 78 25
131201150 Geolit 0 0

Subtotal del Resto de contratos 17.797 14.445 23,2% 21,2%
012526 E.P.S. Linares Edificio B 125 12 941,7%

023925 E.P.S. Linares Edificio A 307 0

Campus 603627 Polideportivo Linares (Abastecimiento) 815 2.131 -61,8% 1,0%
. 603628 Polideportivo Linares (Red contraincendios) 1 2
Linares 604359 Campus CT Linares (Red contraincendios) 43 0

604360 Campus CT Linares (Abastecimiento) 5.414 7.735 -30,0% 6,4%
604361 Campus CT Linares (Hidrantes) 0 0

Subtotal Campus Linares 6.705 9.880 -32,1% 8,0%
Universidad de Jaén
84.034 79.839 5,25% 100,0%

(Consumo total del ejercicio)

Consumo diario (m3) 230

Consumo de agua por m2 construido (en litros) 436,8

Fuente de datos: Facturas emitidas por las gestoras de agua, Aqualia, Linaqua y Somojasa

Informe elaborado por Unidad Técnica

Resultado respecto

2.016

Aumento del consumo
4.195
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Universidad de Jaén

GERENCIA

DATOS DEL COSTE DEL CONSUMO DE AGUA EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN

2.017

D Direccién de suministro 2.017 2.016 | Veracionconafio co::rs:t:es:::l: el
contrato - : Sateroy consumo total
Cam pus 019730 CAMPUS 1: Avda. Antonio Pascual Acosta 55.126,4 € 48.867,6 € 12,8% 25,8%
, 024023 CAMPUS 2: Ctra. Madrid, Hogar Infantil 966,9 € 686,9 €
Jaén 024038 CAMPUS 3: Ctra. Madrid (D1) 86.275,5 € 82.386,0 € 4,7% 40,4%
Subtotal Campus Jaén 142.368,8 € 131.940,5€ 7,9% 66,6%
056825 Polideportivo Jaén 16.516,4 € 13.259,5 € 24,6% 7,7%
056826 Residencia Domingo Savio 23.772,2 € 19.824,9 € 19,9% 11,1%
087476 Edificio Magisterio (Abastecimiento) 2.290,5 € 1.393,5€ 64,4%
Resto de 087478 Edificio Magisterio (Red contraincendios) 85,7 € 105,1 €
049348 Almacén Pog. Olivares 130,6 € 68,0 €
contratos 085477 Avda. Andalucia 89,5 € 89,5 €
079580 Patrocinio Biedma, 2, 7-A 191,8 € 149,4 €
079581 Patrocinio Biedma, 2, 7-B 187,7 € 125,8 €
131201150 Geolit 43,4 € 21,7 €
Subtotal del Resto de contratos 43.307,9 € 35.037,5 € 23,6% 20,3%
012526 E.P.S. Linares Edificio B 320,3 € 90,8 €
023925 E.P.S. Linares Edificio A 729,7 € 46 €
Cam pus 603627 Polideportivo Linares (Abastecimiento) 3.288,0 € 6.645,1 €
X 603628 Polideportivo Linares (Red contraincendios) 1.343,2 € 1.316,5 €
Linares 604359 Campus CT Linares (Red contraincendios) 2.299,2 € 2.174,6 €
604360 Campus CT Linares (Abastecimiento) 16.872,1 € 22.151,1€ -23,8% 7,9%
604361 Campus CT Linares (Hidrantes) 3.146,0 € 3.081,0€ 2,1% 1,5%
Subtotal Campus Linares 27.998,5 € 35.463,7€ -21,1% 13,1%
Universidad de Jaén
.. 213.675,2 € 202.442 € 5,5% 100,0%
(Coste total del ejercicio)
Coste diario del consumo de agua 585,41 € Resultado respecto
Coste del m3 con impuestos 2,54 € 2.016

Informe elaborado por Unidad Técnica

Incremento coste

11.233,4€

28/02/2018



Universidad de Jaén

GERENCIA

FACTURA ANUAL

Simulada, suma del total de contratos de suministro de agua de la Universidad de Jaén

CONCEPTO

Metros cUbicos consumidos

Coste del consumo (abastecimiento)
Coste del servicio de abastecimiento
Coste del consumo de alcantarillado
Coste del consumo de depuracion
Coste del servicio de depuracion
Canon autonémico depuracién
Canon municipal de mejora

IVA

Otros conceptos

Ciclo del Agua

8,5%

18.145 €
10,7%
22.759 €

96.964 €

45,4%

Informe elaborado por Unidad Técnica

IMPORTE | Ejercidio |
84.034 2.017
86.402 €
10.562 € Ciclo del agua
22.759 € Agua 96.964 €
17.470 € Alcantarillado 22.759 €
675 € Depuracion 18.145 €

21.007 € Canones 59.918,85
38.912 € IVA 15.887,77
15.888 €

TOTAL 213.675,2 €

Distribucion del importe total de la factura
7%
= Agua

= Alcantarillado

Depuracién

9%

11%

= Agua = Alcantarillado Depuracion = Canones = IVA

45,4%
10,7%
8,5%
28,0%
7,4%
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GERENCIA

Universidad de Jaén

Evolucién del coste del consumo de agua respecto del afio anterior
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Universidad de Jaén

GERENCIA

Consumo anual de agua en la Universidad de Jaén
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