
PLANIFIACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Código 
(IDAE)

Descripción Cantidad

Potencia 
Calorífica 
Nominal  

20≤P≥70 kW

Potencia 
Calorífica 
Nominal  
P>70 kW

Potencia 
Frigorífica 
Nominal  
12≤P≥70 

Potencia 
Frigorífica 
Nominal 
>70 kW

Revisiones 
mensuales

 (M)

Revisiones 
semestrales (2A)

Revisiones 
anuales o 1ª de 
temporada (A)

Revisiones  2ª 
de temporada 

(A)

Revisiones 
Eficiencia IT03 

2a

Revisiones 
Eficiencia IT03 

3m

Formatos Gamas Mantenimiento 
(Adaptadas de IDAE)

Otras gamas aplicables
Formatos gamas revisiones 

ITC03

1,00 CALDERAS CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO 3 3 36 6 3 12 F‐PC03N‐Gamas 01M, 01S, 01A F‐PC03N‐Gama IT03 3m

3,10 CALDERA GAS 16 2 12 144 24 16 4 2 48 F‐PC03N‐Gamas 03M, 03S, 03A F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada F‐PC03N‐Gama IT03 2a

3,20 CALDERA PELLET 1 1 12 2 1 4 F‐PC03N‐Gamas 03M, 03S, 03A F‐PC03N‐Gama IT03 3m

4,10 INTERACUMULADOR SOLAR  11 11 11 F‐PC03N‐Gamas‐04A 1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

4,20 BOMBA DE CIRCULACIÓN SOLAR 3 3 3 F‐PC03N‐Gamas‐04A 1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

4,30 CAPTADOR SOLAR 238 238 238 F‐PC03N‐Gamas‐04A 1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

4,40 VASO DE EXPANSIÓN 3 3 3 F‐PC03N‐Gamas‐04A 1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

5,10 CALDERA ACS 5 1 5 5 1 F‐PC03N‐Gamas 05A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada F‐PC03N‐Gama IT03 2a

5,20 ACUMULADOR TÉRMICO 6 6 6 F‐PC03N‐Gamas 05A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

5,30 INTERACUMULADOR ACS 1 1 1 F‐PC03N‐Gamas 05A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

5,40 BOMBA DE CIRCULACIÓN ACS 3 3 3 F‐PC03N‐Gamas 05A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

6,00 ENFRIADORA 60 28 32 384 64 60 28 128 F‐PC03N‐Gamas 06M, 06S, 06A F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada F‐PC03N‐Gama IT03 3m

7,00 ENFRIADORA ABSORCIÓN 1 1 12 2 1 4 F‐PC03N‐Gamas 07M, 07S, 07A F‐PC03N‐Gama IT03 3m

8,00 TORRES REFRIGERACIÓN 1 1 1 F‐PC03N‐Gamas 08A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

9,10 CONDENSADORA ‐ 1X1 SPLIT 614 230 614 614 F‐PC03N‐Gamas 09A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

9,20 CONDENSADORA ‐ 1X1 CASSETTE 117 22 117 117 F‐PC03N‐Gamas 09A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

9,30 EVAPORADORA ‐ 1X1 SPLIT 1309 24 1309 1309 F‐PC03N‐Gamas 09A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

9,40 EVAPORADORA ‐ 1X1 CASSETTE 1378 43 1378 1378 F‐PC03N‐Gamas 09A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

10,00 SISTEMAS AUTÓNOMS VRV 173 173 173 173 F‐PC03N‐Gamas 10A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

11,00 UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE. CLIMATIZADORA 176 176 176 F‐PC03N‐Gamas 11A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

11,10 UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE. DE BAJA SILUETA 23 23 23 F‐PC03N‐Gamas 11A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

13,00 RECUPERADOR DE AIRE 109 109 109 F‐PC03N‐Gamas 13A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

15,00 HUMEFACTOR ADIABÁTICO 2 2 2 F‐PC03N‐Gamas 15A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

17,00 EXTRACTOR 13 13 13 F‐PC03N‐Gamas 17A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

18,00 BOMBA 42 42 42 F‐PC03N‐Gamas 18A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

19,00 CAJA CAUDAL VARIABLE 134 1 134 134 1 F‐PC03N‐Gamas 19A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada F‐PC03N‐Gama IT03 2a

20,20 DEPÓSITO INERCIA 1 1 1 F‐PC03N‐Gamas 20A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

21,00 INTERCAMBIADOR 3 3 3 F‐PC03N‐Gamas 21A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

22,10 FANCOIL 1396 27 4 48 8 1396 1392 16 F‐PC03N‐Gamas 22M, 22S, 22A F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada F‐PC03N‐Gama IT03 3m

22,20 FANCOIL CONDUCTOS 31 31 31 F‐PC03N‐Gamas 22A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

23,00 SISTEMAS DE CONTROL 4 4 4 F‐PC03N‐Gamas 23A‐1xTemporada F‐PC03N‐Gamas Anuales 1xTemporada

Total Elementos 5877 4 17 547 36 636 106 5877 5824 4 212
Total Revisiones anuales 12659

 

Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones de la Universidad de Jaén 


