Llegada
de
aguas
grises

Aliviadero

DIFUSORES

TTTTTTT

=l
— U

Desagiie

Antiespumante

Soplante

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES Y PLUVIALES EDIFICIO ALOJAMIENTOS
LINEA DE TRATAMIENTO

Llegada de aguas pluviales

0,55

Bomba

F.SA.

Deposito
agua ‘
tratada

4 [

HIPOCLORITO COLORANTE

Grupo presion

alimentacion
ainodoros

W Electrovélvula agua de red

Depésito
aguas
pluviales

Aliviadero a desagtie

] ——>

A RED DE RIEGO
_—

Grupo de presion

F.S.A




